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Circ
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. - A

(VA)

Pot. - B

(VA)

Pot. - C

(VA)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

1 Quadro - Bomba Jockey
3F+N+T B1 380 V 300 2.5 16.0

2 Quadro - Bomba Principal 3F+N+T B1 380 V 5100 4.0 40.0

3
Quadro - Bomba Reserva

3F+N+T B1 380 V 4.0 40.0

4
Iluminação e TUG

F+N+T B1 220 V 1100 2.5 16.0

QGB

3F+N+T 380 V 6500 7600 7600 10.0 63.0B1Quadro da Casa de Bombas

300 300

5100 5100

51005100 5100

5

Reserva

F+N+T B1 220 V 2200 2.5 16.0

6

Reserva

F+N+T B1 220 V 2200 2.5 16.0

Fator de Demanda Considerado: 100%

*Fator de Demanda para Bomba Principal/Reserva: 50% (apenas uma fica ligada)

Transformador da

Biblioteca

QG

Biblioteca

QGB

Sala de

Bombas

#10

QC

Bomba

Principal

QC

Bomba

Jockey

#4

#4

#
2

.
5

#
2
.
5

Bomba Principal

15cv

Bomba Jockey

3/4cv

QC

Bomba

Reserva

Bomba Reserva

15cv

#4

#4

Poste com rede

multiplex

AD-BIBLIOTECA

CAACA

CASA DE

BOMBAS

REDE DA CASA DE BOMBAS (SUBTERRÂNEA)

-A CONSTRUIR-

REDE DA BIBLIOTECA

TRANSFORMADOR

POSTE COM REDE MULTIPLEX EXISTENTE

CAIXA DE PASSAGEM ANTES DA DESCIDA DO MURO DE ARRIMO

DESCIDA EM ELETROUTO APARENTE, DEPOIS CONTINUA ENTERRADO

CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO PRE MOLDADO

30X30X30CM

Eletroduto de aço galvanizado aparente na parede/teto

600

S

4

100

4

Tomada 2P+T/Interruptor a 1,30m de altura  e Tomada 2P+T a 2,30m

de altura para ilum. de emergência (SOBREPOR EM CONDULETE).

Haste de aterramento do tipo copperweld de alta camada 3,0m

Caixa de passagem no piso

Fase, neutro e PE, respectivamente

Quadro de comando para motobomba de sobrepor  a 1,50m do piso

Quadro de distribuição da casa de bombas de sobrepor a 1,50m do piso

C

D

LEGENDA

4

a

2x20W

Luminária tipo calha de sobrepor com LEDs 2x20W

Eletroduto de PVC rígido enterrado

Cabo de Cobre Nu 50 mm
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*A malha de aterramento e a alimentação

não estão em escala na figura


