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LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7.  As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8.  Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9.  Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022
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1/7002

VER DETALHE 02 - QUIOSQUE

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
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DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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PLANO GERAL - REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO (ZONA 02)
1/7001

LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7.  As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0
DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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PLANO GERAL - REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO (ZONA 03)
1/7001

LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0
DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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NOTAS TÉCNICAS

PLANO GERAL - REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO (ZONA 04)
1/7001

LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0
DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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ESC. 1:10

1-INSERIR AS SEGUINTES DESCRIÇÃO NA TAMPA: 

- CLASSE DE RESISTÊNCIA

NOTAS

- DATA DE FABRICAÇÃO
- "UFCG ESGOTO"

- NBR 10160

- DIÂMENTRO DA TAMPA 

ESGOTO
UFCG

DIÂMETRO MAX.
DO COLETOR

DE SAÍDA (mm)

DIÂMETRO
DO PV

(cm)

120

100

CHAMINÉ OBSERVAÇÕES
PROFUNDIDADE

ACIMA DE 1,10

DE 0,80 A 1,10

DO POÇO DE VISITA
( m )

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DOS POÇOS DE VISITA

150 A 300

PARA PVs COM PROFUNDIDADE
MAIOR QUE 2,00 M, USAR
CHAMINÉ DN 600MM

PV - PASSAGEM1.3

DETALHE - TUBO DE QUEDA1.7

TAMPA FERRO DÚCTIL1.8

t1t2
f t2

f

DETALHE - ENCAIXE1.9

2-COMPRIMENTO DE ENCAIXE: 

- t2 ≥ 5CM (PARA ESPESSURA DE PAREDE DE 10CM)

  MAIOR QUE 10CM)

- t1 ≥ t2 

- t2 ≥ 7CM (PARA ESPESSURA DE PAREDE

- f ≤ 20% DA ESPESSURA DA PAREDE 

ENTRADA ENTRADA 

ENTRADA 

ENTRADA ENTRADA ENTRADA 

ENTRADA 

ENTRADA 

SAÍDASAÍDA

SAÍDA SAÍDA

DETALHE DA CONCORDÂNCIA DAS CALHAS1.1

80 ATÉ 0,80150 N.A

N.A

150 A 300

TAMPÃO DE FºFº DN600

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=10CM

REJUNTE EM CUNHA CIMENTO/AREIA MÉDIA 1:3
PONTA E BOLSA 

ARGAMASSA E=2CM

174

124

10

30

12

CONCRETO SIMPLES

100

BANQUETA

Ø VARIÁVEL

ENCHIMENTO EM CUNHA
CIMENTO/AREIA MÉDIA 1:3

CANALETA

CURVA 90º

CURVA 45º

LUVA
JUNÇÃO

LUVA
50

DATA DE FABRICAÇÃO

PV - CORTE (D=120CM C/ CHAMINÉ)1.6

TAMPÃO DE FºFº DN600

ARGAMASSA E=2CM

15
14

8

AT
É 

2,
00

 M

CONCRETO SIMPLES

CHAMINÉ DE PV

120

M
ÁX

IM
O

 1
00

LAJE EXCÊNTRICA

REJUNTE EM CUNHA CIMENTO/AREIA MÉDIA 1:3
PONTA E BOLSA 

180

144

5

5 5

10%

CANALETA

ENCHIMENTO COM CONCRETO
SIMPLES TRAÇO 1:3:6 10%

BANQUETA CANALETA
VARIÁVEL

10%

10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CMH

EMBASAMENTO BLOCO DE CONCRETO  

H: VARIÁVEL CONFORME DIÂM. DO TUBO

PREENCHIDO COM GRAUTE

CONCRETO ARMADO

TAMPÃO DE FºFº DN600

REJUNTE EM CUNHA CIMENTO/AREIA MÉDIA 1:3
PONTA E BOLSA 

ARGAMASSA E=2CM

180

144

5

5 5

15
14

8

VA
R

IÁ
VE

L

CONCRETO SIMPLES

120

10%

CANALETA

ENCHIMENTO COM CONCRETO
SIMPLES TRAÇO 1:3:6 10%

BANQUETA CANALETA
VARIÁVEL

10%

PV - CORTE (D=120CM)1.5

10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CMH

EMBASAMENTO BLOCO DE CONCRETO  

H: VARIÁVEL CONFORME DIÂM. DO TUBO

PREENCHIDO COM GRAUTE

CONCRETO ARMADO

PV - CORTE (D=80CM)1.4

TAMPÃO DE FºFº DN600

10%

CANALETA

ENCHIMENTO COM CONCRETO
SIMPLES TRAÇO 1:3:6

10%

BANQUETA
CANALETA

VARIÁVEL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM

REJUNTE EM CUNHA CIMENTO/AREIA MÉDIA 1:3
PONTA E BOLSA 

ARGAMASSA E=2CM

CONCRETO SIMPLES

140

104

5

5 5

15
14

8
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R

IÁ
VE

L

10%

80

CONCRETO ARMADO H

EMBASAMENTO BLOCO DE CONCRETO  

H: VARIÁVEL CONFORME DIÂM. DO TUBO

PREENCHIDO COM GRAUTE
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PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

Av. Aprígio Veloso 882 - Bodocongó, Campina Grande/PB - Campus Campina Grande

OBRA:
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DESENHOS:

Reestruturação do sistema de esgotamento sanitário - Campus Sede UFCG

ESCALA: DATA: PRANCHA Nº:

Indicadas Fevereiro/2022 05/11
Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério

AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0

DETALHES DE POÇOS DE INSPEÇÃO E VISITA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ARQUIVO:

OBSERVAÇÕES:

  ESGOTO_DETALHES_R01

Direitos autorais reservados - proibida qualquer modificação ou reprodução no todo ou em parte, sem
prévio consentimento do autor (Lei Federal nº 9.610/98).

REVISÃO ASSUNTO DATA

01 ATUALIZAÇÃO PARA O PADRÃO CAGEPA

00 EMISSÃO INICIAL

DETALHE - POÇOS DE INSPEÇÃO E VISITA
ESCALA 1/251

LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

17/02/2022

NOTAS TÉCNICAS
1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de

preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;
2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e

cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;
3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme

indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

NOTAS - PV/PI
1. O acesso aos PV/PI deverão ser feitos por meio de escadas portáteis;
2. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado;
3. Ver detalhamento das armaduras na Pancha 06;
4. A relação água/cimento deve ser de no máximo 0,45, a resistência a compressão Fck = 30 Mpa e a

absorção de água máxima de 6%;
5. O critério de escolha do tipo de PV/PI deste projeto segue as tabelas constantes nesta prancha (05),

conforme a profundidade da tubulação;
6. Deve-se executar em conformidade com a NBR 16.085/2020, verificando casos omissos em projeto;

NOTAS - TAMPAS DE FERRO

CLASSE
CARGA
MÁXIMA UTILIZAÇÃO

B125

D400

Passeios (calçadas) e locais de estacionamento de carros de passeio

Vias de circulação de veículos, acostamentos e estacionamentos
para todos os tipos de veículos

125 kN

400 kN

1. Deve-se executar em conformidade com a NBR 10.160/2005, verificando casos omissos em projeto;

19/03/2021

DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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PASSEIO
CAIXA DE INSPEÇÃO

EDIFICAÇÃO UFCG

MEIO FIO

TUBO DE PVC 100 mm

i = > 1% LUVA

CURVA 90º

SELIM

LEITO DA RUA

H
≤1
00
cm

CONCRETO
SIMPLES

COLCHÃO
DE AREIA

REATERRO

PASSEIO
CAIXA DE INSPEÇÃO

EDIFICAÇÃO UFCG

MEIO FIO

TUBO DE PVC 100 mm

i = > 1%

LEITO DA RUA

COLCHÃO
DE AREIA

120

10%10%

VARIÁVEL

10%

LARGURA (A)
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10
D

N
R

EA
TE

R
R

O

C
O

LC
H

ÃO
 D

E 
AR

EI
A 

(C
)

PR
O

FU
N

D
ID

AD
E

10

60

70

10100

150

TABELA DE ESCAVAÇÃO DE VALAS

30

35

DN (mm) (A) LARGURA (cm)
COLCHÃO DE AREIA (cm)

(B) SEM ENVOLTÓRIA (C) COM ENVOLTÓRIA

10

80200 4010

85250 4510

90300 5010

95350 5510

100400 6010

VISTA LATERAL

Muro de arrimoProteção de alvenaria com
preenchimento de concreto

Cap pvc

Junção pvc

Enchimento de
concreto

VISTA FRONTAL

Muro de arrimoProteção de alvenaria
revestida com massa única

Cap pvc

Curva 90º pvc

ø100

ø100

ø1
00Curva 45º pvc

Luva pvc

Luva pvc

VISTA LATERAL

Muro de arrimo

Cap pvc

Junção pvc

Enchimento de
concreto

VISTA FRONTAL

Muro de arrimoProteção de alvenaria
revestida com massa única

Cap pvc
ø150

ø150

ø1
50

Proteção de alvenaria com
preenchimento de concreto

Curva 90º pvc

Curva 45º pvc

Luva pvc

Luva pvc

Tijolos maciços ou de 8
furos assentados 1/2 vez
revestida com massa
única

Concreto E= 5cm
Base em

Alça Retrátil

ø100

i = 2.0%

em Concreto armado
Tampa Removível

ø100

i= 2.0%

A A

PLANTA BAIXA

CORTE AA

UFCG
ESGOTO

Identificação na
tampa

ø100

i= 2.0%

ø100

i = 2.0%

ARMAÇÃO DA TAMPA

Tijolos maciços ou de 8
furos assentados 1 vez
revestida com massa
única

ø100

i = 2.0%

A A

UFCG
ESGOTO

Identificação na
tampa

ø100

i = 2.0%

Concreto E= 5cm
Base em

ø100

i= 2.0%
ø100

i= 2.0%

Diâmetro mínimo
de saída

Cap PVC

Alça Retrátil em Concreto armado
Tampa Removível

ARMAÇÃO DA TAMPA

PLANTA BAIXA

CORTE AA

NOTAS ESTRUTURAIS
(CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO)

Fck = 30 Mpa
Cobrimento = 3,5 cm
Plasticidade mínima = 10 +/- 2 cm
Classe de agressividade = III (Forte)
Relação a/c máxima = 0,45

REVISÃO ASSUNTO DATA

01 ATUALIZAÇÃO PARA O PADRÃO CAGEPA

00 EMISSÃO INICIAL

PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

Av. Aprígio Veloso 882 - Bodocongó, Campina Grande/PB - Campus Campina Grande

OBRA:

LOCAL:

DESENHOS:

Reestruturação do sistema de esgotamento sanitário - Campus Sede UFCG

ESCALA: DATA: PRANCHA Nº:

Indicadas Fevereiro/2022 06/11
Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério

AUTOR DO PROJETO: DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos

DETALHES DE CAIXA DE INSPEÇÃO / CAIXA DE GORDURA / ESCAVAÇÃO / LIGAÇÕES
/ TUBO DE QUEDA EM MURO DE ARRIMO / COLETORES PREDIAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ARQUIVO:

OBSERVAÇÕES:

  ESGOTO_DETALHES_R01

Direitos autorais reservados - proibida qualquer modificação ou reprodução no todo ou em parte, sem
prévio consentimento do autor (Lei Federal nº 9.610/98).

DETALHE - LIGAÇÃO ESGOTO TIPO 1
ESCALA 1/256

LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

NOTAS TÉCNICAS

DETALHE - TQ EM MURO DE ARRIMO (100 MM)
ESCALA 1/251

DETALHE - TQ EM MURO DE ARRIMO (150 MM)
ESCALA 1/252

DETALHE - ESCAVAÇÃO DE VALAS
ESCALA 1/255

DETALHE - CAIXA DE INSPEÇÃO
ESCALA 1/253

17/02/2022

19/03/2021

DETALHE - LIGAÇÃO ESGOTO TIPO 2
ESCALA 1/257

DETALHE - CAIXA DE GORDURA - QUIOSQUES
ESCALA 1/254

CREA Nº:

211897289-0

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.
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Tijolos maciços ou de 8
furos assentados 1 vez
revestida com massa
única

ø100

i = 2.0%

A A

UFCG
ESGOTO

Identificação na
tampa

ø100

i = 2.0%

Concreto E= 5cm
Base em

em Concreto armado
Tampa Removível

ø100

i= 2.0%
ø100

i= 2.0%

Alça Retrátil

de alvenaria
Enchimento

Diâmetro mínimo
de saídaCap PVC

PLANTA BAIXA CORTE AA

ARMAÇÃO POSITIVA HORIZONTAL ARMAÇÃO POSITIVA VERTICAL ARMAÇÃO DA TAMPA

REFORÇO NA ABERTURAARMAÇÃO NEGATIVA HORIZONTAL ARMAÇÃO NEGATIVA VERTICAL

VISTA SUPERIOR ARMADURA

CORTE A-A
NOTAS
- Armação no terço inferior da laje;
- Espessura da laje = 12cm.

VISTA SUPERIOR ARMADURA

CORTE A-A
NOTAS
- Armação no terço inferior da laje;
- Espessura da laje = 12cm.

VISTA SUPERIOR

CORTE A-A CORTE A-A

ARMAÇÃO

VISTA SUPERIOR

CORTE A-A CORTE A-A

ARMAÇÃO

VISTA SUPERIOR

CORTE A-A CORTE A-A

ARMAÇÃO

CORTE A-A

ARMAÇÃOVISTA SUPERIOR

CORTE A-A

ARMAÇÃO POSITIVA (PV DN=80CM) ARMAÇÃO POSITIVA (PV DN=100CM) ARMAÇÃO POSITIVA (PV DN=120CM) NOTAS ESTRUTURAIS (PV/PI)

Fck = 30 Mpa
Cobrimento = 3,5 cm
Plasticidade mínima = 10 +/- 2 cm
Classe de agressividade = III (Forte)
Relação a/c máxima = 0,45

PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

Av. Aprígio Veloso 882 - Bodocongó, Campina Grande/PB - Campus Campina Grande

OBRA:

LOCAL:

DESENHOS:

Reestruturação da rede coletora de esgotos - Campus Sede UFCG

ESCALA: DATA: PRANCHA Nº:

Indicadas Fevereiro/2022 07/11
Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério

AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0

DETALHES - FORMA E ARMAÇÃO: PV/PI / CAIXA DE GORDURA RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ARQUIVO:

OBSERVAÇÕES:

  ESGOTO_DETALHES_2_R01 (2)

Direitos autorais reservados - proibida qualquer modificação ou reprodução no todo ou em parte, sem
prévio consentimento do autor (Lei Federal nº 9.610/98).

DETALHE - CAIXA DE GORDURA (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO)
ESCALA 1/251

LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

NOTAS TÉCNICAS
1. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm, sempre no poço de

visita/inspeção mais próximo, não deve ser utilizado selim para essa conexão;
2. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser substituídas, conforme o padrão do detalhe;
3. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,

demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;
4. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
5. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática

de esquentar tubulações;

ARMAÇÃO DA LAJE DE TRANSIÇÃO - PV (PADRÃO CAGEPA)
ESCALA 1/252

ARMAÇÃO DO ANEL - PV - DN 80CM (PADRÃO CAGEPA)
ESCALA 1/254

ARMAÇÃO DO ANEL - PV - DN 100CM (PADRÃO CAGEPA)
ESCALA 1/25

ARMAÇÃO DO ANEL - PV - DN 150CM (PADRÃO CAGEPA)
ESCALA 1/253

5

ARMAÇÃO DA CHAMINÉ - PV (PADRÃO CAGEPA)
ESCALA 1/256

REVISÃO ASSUNTO DATA

01 ATUALIZAÇÃO PARA O PADRÃO CAGEPA

00 EMISSÃO INICIAL
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ARMAÇÃO DA LAJE DE FUNDO - PV
ESCALA 1/257

DETALHAMENTO:
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NOTAS TÉCNICAS

PERFIL - COLETOR 01
1/12001

LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0
DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

Av. Aprígio Veloso 882 - Bodocongó, Campina Grande/PB - Campus Campina Grande

OBRA:

LOCAL:

DESENHOS:

Reestruturação do sistema de esgotamento sanitário - Campus Sede UFCG

ESCALA: DATA: PRANCHA Nº:

1/1200 Abril/2022 09/11

PERFIS DOS COLETORES DE ESGOTO - ZONA 02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ARQUIVO:

OBSERVAÇÕES:

  ESGOTO_PERFIS_ZONA 02_R1

Direitos autorais reservados - proibida qualquer modificação ou reprodução no todo ou em parte, sem
prévio consentimento do autor (Lei Federal nº 9.610/98).
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LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0
DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

Av. Aprígio Veloso 882 - Bodocongó, Campina Grande/PB - Campus Campina Grande

OBRA:

LOCAL:

DESENHOS:

Reestruturação do sistema de esgotamento sanitário - Campus Sede UFCG

ESCALA: DATA: PRANCHA Nº:

1/1200 Abril/2022 10/11

PERFIS DOS COLETORES DE ESGOTO - ZONA 03

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ARQUIVO:

OBSERVAÇÕES:

  ESGOTO_PERFIS_ZONA 03_R1

Direitos autorais reservados - proibida qualquer modificação ou reprodução no todo ou em parte, sem
prévio consentimento do autor (Lei Federal nº 9.610/98).
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PERFIL COLETOR 01
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LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0
DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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LEGENDAS

 (COLETOR-TRECHO)    DIÂMETRO (mm)

COMPRIMENTO (m)   DECLIVIDADE (m/m)

COTA DO TERRENO
COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE

CX - CAIXA DE INSPEÇÃO NOVA ----------------

CP - CAIXA DE NSPEÇÃO EXISTENTE --------

PI - POÇO DE INSPEÇÃO -----------------------------

PV - POÇO DE VISITA ----------------------------------

PVRP - POÇO DE VISITA DA REDE PÚBLICA --

REDE COLETORA EXISTENTE ---------------------

REDE PÚBLICA DE ESGOTO ------------------------

REDE COLETORA PRINCIPAL (150MM) ----------

CI

PI XX

PV XX

PV RP

REDE COLETORA PRINCIPAL (200MM) ----------

REDE COLETORA CONDOMINIAL (150MM) -----

RAMAL DE LIGAÇÃO (100MM) -----------------------

DG - DEGRAUS

TQ - TUBO DE QUEDA

1. Executar cada zona da rede em única frente de serviço, sempre de jusante para montante, com o intuito de
preservar a rede construída acima da cota limite da rede pública da CAGEPA;

2. O campus apresenta uma grande densidade de instalações enterradas antigas, é necessário presteza e
cuidado nas escavações a fim de preservar as instalações existentes;

3. Executar os ramais de ligação com tubo coletor de esgoto PVC JEI 100mm ou JE 150mm, conforme
indicação de projeto, sempre que possível, no poço de visita mais próximo, não deve ser utilizado selim
para essa conexão;

4. Verificar in loco a locação das caixas de inspeção final de cada edificação e realizar a ligação ao poço de
visita mais próximo, conforme orientação da fiscalização. Todas as caixas de inspeção existentes devem
estar ligadas à rede coletora construída. No caso de haver caixas de inspeção final que não foi indicada em
projeto, deve-se ligá-las ao poço de visita mais próximo;

5. Utilizar tubo coletor de esgoto corrugado PVC JE para os diâmetros superiores a 100mm;
6. Todas as caixas de inspeção existentes que não forem desativadas, deverão ser limpadas, desobstruídas e

suas tampas devem ser verificadas:
- Boa condição técnica: pintar a identificação "UFCG ESGOTO" com tinta preta de alta resistêncica para

piso
- Má condição técnica: Substituir a tampa, conforme padrão na prancha de detalhes;

7. As caixas de inspeção desativadas deverão ter suas tampas removidas e seus interiores aterrados,
demolindo as paredes visíveis sobre o terreno, com o intuito de manter o relevo normal do solo;

8. Deve-se utilizar apenas peças adequadas nas conexões entre tubos, sendo estritamente proibida a prática
de esquentar tubulações;

9. Deve-se evitar ao máximo o corte de árvores existentes para a execução da obra, em último caso, pode-se
remover as arvores existentes com autorização da fiscalização e plantio de nova árvore, na proporção 1:1.

19/03/2021

25/04/2022

Engº Civil Rodrigo dos Santos Eleutério
AUTOR DO PROJETO: CREA Nº:

211897289-0
DETALHAMENTO:

Ray Teixeira dos Santos
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